FREQ
	有效数据
(组数)
	上送数据(Hz)

	
	标准值
	被检值
	误差值
	A级允许值
	检测结果

	numOfData
	standard
	test
	error
	a_errorScope
	result


V
	相序
	有效数据(组数)
	上送数据(V)

	
	
	标准值
	被检值
	误差值
	A级允许值
	检测结果

	phase
	numOfData
	standard
	test
	error
	a_errorScope
	result


I
	相序
	有效数据(组数)
	上送数据(A)

	
	
	标准值
	被检值
	误差值（%）
	A级允许值（%）
	检测结果

	phase
	numOfData
	standard
	test
	error
	a_errorScope
	result
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	有效数据(组数)
	上送数据(%)
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	被检值
	误差值
	A级允许值
	检测结果
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	test
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	a_errorScope
	result


IMBA
	有效数据(组数)
	上送数据(%)

	
	标准值
	被检值
	误差值
	A级允许值
	检测结果

	numOfData
	standard
	test
	error
	a_errorScope
	result


F
	相序
	有效数据(组数)
	上送数据

	
	
	标准值
	被检值
	误差值
	A级允许值
	检测结果

	phase
	numOfData
	standard
	test
	error
	a_errorScope
	result


HV
	次数
	相序
	采集数据
(组数)
	上送数据

	
	
	
	标准值(%)
	被检值
(%)
	误差值(%)
	A级允许值(%)
	检测结果

	time
	phase
	numOfData
	standard
	test
	error
	a_errorScope
	result


HI
	次数
	相序
	采集数据
(组数)
	上送数据

	
	
	
	标准值(A)
	被检值
(A)
	误差值(A)
	A级允许值(A)
	检测结果

	time
	phase
	numOfData
	standard
	test
	error
	a_errorScope
	result


HSV
	次数
	相序
	采集数据
(组数)
	上送数据

	
	
	
	标准值(%)
	被检值
(%)
	误差值(%)
	A级允许值(%)
	检测结果

	time
	phase
	numOfData
	standard
	test
	error
	a_errorScope
	result


HSI
	次数
	相序
	采集数据
(组数)
	上送数据

	
	
	
	标准值(A)
	被检值
(A)
	误差值(A)
	A级允许值(A)
	检测结果

	time
	phase
	numOfData
	standard
	test
	error
	a_errorScope
	result


HP
	次数
	相序
	采集数据
(组数)
	上送数据

	
	
	
	标准值(W)
	被检值
(W)
	误差值(W)
	A级允许值(W)
	检测结果

	time
	phase
	numOfData
	standard
	test
	error
	a_errorScope
	result
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